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Station de pompage
Station de production

Station désaffectée/HS

Station de surpression

Station de désinfection

Réservoir au sol
Réservoir tour
Captage en service
Captage désaffecté

Captage prochainement
exploité
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ACCESSOIRES
Robinet vanne > Citerne incendie [ ]
Vidange - purge l Cone de réduction |
Ventouse L 3 Compteur 7
Poteau incendie @ Borne de Puisage C
Puisard incendie 1] Protection cathodique [ /]
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Périmetre de protection éloigné

Captage prochainement exploité "Les Carnes"

Périmeétre de protection rapproché
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LA NATURE ET LA POSITION DES CONDUITES SONT DONNEES A TITRE INDICATIF

L'EXPLOITANT DEVRA ETRE CONSULTE AVANT TOUTE ETUDE OU TRAVAUX



